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Presente.-

ASUNTO : PAUTAS PARA ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ANTE LLUVIAS INTENSAS
Exp. N° 19-072870-001

De mi consideracion me dirijo a usted para saludarle cordialmente y a la vez hacer de su
conocimiento que ante la presencia de épocas de lluvias intensas, que se registran cada afio
en nuestro pais y que afectan las viviendas asi como a los Establecimientos de Salud, la
Direccion General a mi cargo, a través de la Direccién de Equipamiento y Mantenimiento, ha
identificado los Establecimientos de Salud ubicados en los distritos con niveles de muy alta
y alta de ser afectados por lluvias en la regién a su cargo, se adjunta mapa(s).

Con la finalidad de prevenir que los Establecimientos de Salud se vean afectados por las lluvias
e interrumpan la prestacion de los servicios de salud, se ha elaborado el Documento: “Pautas
para Acciones de Mantenimiento de Establecimientos de Salud ante Lluvias Intensas”; el
mismo gue es vinculante con los Planes Multianuales de Mantenimiento de Establecimientos
de Salud y se anexa al presente, a fin de realizar las acciones que correspondan.

Atentamente,

ISTERIO DE SALUD
mtleggsé:? General de Operac;ones en Salud
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PAUTAS PARA ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD ANTE LLUVIAS INTENSAS

1. OBJETIVO:

Establecer las pautas para realizar acciones de mantenimiento en Establecimientos de
Salud en el marco de la época de lluvias intensas a nivel nacional.

2. ALCANCE Y APLICACION:

e las siguientes pautas tienen alcance nacional y son aplicables por todas las
Unidades Ejecutoras Presupuestales (UEP) que cuenten con Establecimientos de
Salud ubicados en distritos con niveles de muy alta y alta de ser afectados por lluvias
intensas.

¢ Esvinculante con los Planes Multianuales de Mantenimiento de Establecimientos de
Salud.

3. DEFINICIONES

Costo de Mantenimiento

Costo que demanda mantener en estado operativo y 6ptimo, el equipamiento
hospitalario y la infraestructura del Establecimiento de Salud.

Infraestructura

Para efectos de la presente Pautas de Mantenimiento, entiéndase la infraestructura
como el conjunto organizado de elementos estructurales, no estructurales, instalaciones.
eléctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones de telecomunicaciones, instalaciones
electromecanicas, asi como el equipamiento ligado a obra de una edificaciéon que
permite el desarrollo de prestaciones y actividades de salud.

Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento Hospitalario

Son todas aquellas acciones que permitan preservar las condiciones existentes y
mantener |la operatividad de las instalaciones fisicas de los Establecimientos de Salud y
del equipamiento hospitalario existente sin ampliar o modificar la capacidad operativa
para la provision de los servicios de salud.

Mantenimiento Preventivo

Es la actividad técnica que se realiza para asegurar el correcto funcionamiento de los
equipos. Implica realizar periédicamente inspecciones, calibraciones, reemplazo de
componentes, evaluaciones, etc. a fin de prevenir fallas (actividades programadas).

Mantenimiento Correctivo

Es la actividad de correccion de las fallas que se presentan de manera imprevista y que
obligan a detener la prestacion de actividades asistenciales implicando la paralizacion
de equipo hospitalarios y/o afectacion de la infraestructura hospitalaria.

4. MARCO NORMATIVO

e Documento Técnico: Lineamientos para la Elaboracion de Planes Multianuales de
Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento en los Establecimientos de
Salud, aprobado con Resolucién Ministerial N° 533-2016/MINSA.

e Otros (Normatividad vigente en el Sector Salud).

5. CRITERIOS TECNICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAY
EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

» Las actividades de mantenimiento en infraestructura del Establecimiento de Salud
comprenden el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura existente.
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o Se considerara intervenciones de mantenimiento en infraestructura en los
Establecimientos de Salud: infraestructura y/o arquitectura, instalaciones eléctricas,
instalaciones  sanitarias, instalaciones electromecénicas, instalaciones e
infraestructura de comunicaciones y del sistema de seguridad.

» Se deben de considerar el equipamiento biomédico y electromecanico, afectados
por el evento adverso (lluvias intensas) y deberan priorizarse los equipos
hospitalarios de &reas y servicios criticos o que estos den soporte a la
funcionabilidad del Establecimiento de Salud.

6. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ANTE LLUVIAS INTENSAS.

Se debera tener en cuenta realizar los siguientes trabajos de mantenimiento correctivo
0 preventivo en los Establecimientos de Salud, a fin de que no se vean afectados por las
lluvias intensas:

Mantenimiento de Techos

¢ Usar el sistema de impermeabilizaciéon en los techos que presentan filtraciones y
sellar las fisuras por medio de: impermeabilizaciéon de cemento, membrana liquida
impermeabilizante,  impermeabilizante  asfaltico, impermeabilizacién  de
geomembranas, etc.

¢ El cambio de cobertura a dos aguas, su estructura de soporte y el material de techo
0 cubierta debe ser el adecuado segtn el tipo de clima de la zona y la tipologia de
edificacion existente; teniendo en cuenta su proceso constructivo segln el
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

¢ Elaborar el Sistema de Evacuacién de Aguas de Lluvia, considerando canaletas,
areas con bajadas de montantes de PVC @6", que esté conectada a cunetas de
concreto (canaletas de piso) con salida a la calle, las bajas de agua deben de ser
calculadas de acuerdo a su longitud o de ser el caso a pozos con grava.

* Reparaciones que pueden incluir el suministro e instalacién de calaminas, tejas u
otros materiales para coberturas.

e Tener en cuenta la pendiente de techos con respecto a la regién a ejecutar el
mantenimiento segln el RNE.

e Ofras actividades de mantenimiento en los techos.

Mantenimiento de Muros
* Previa evaluacion de los ambientes internos y externos, realizar las acciones
correctivas:

v Pintado de muros exteriores previa reparaciéon de paredes dafiadas con
salitres y desplazamiento de tarrajeo (la reparacién puede incluir el resane,
tarrajeo de muros con cemento, yeso, impermeabilizante, asi como el
reemplazo de ceramicos, y/o porcelanato), usar los colores que fueron
aprobados segun la Directiva Administrativa N° 211-MINSA-DGIEM V.01
“‘Directiva Administrativa que Regula el Pintado Externo e Interno de los
Establecimientos de Salud en el ambito del Ministerio de Salud".

v" Pintado en muros interiores de los ambientes, previa reparacién de dafios
ocasionados por filtraciones.

v" Colocar protectores contra impacto de camilla en pasadizos de recorridos de
camilla, proteger las esquinas de los muros con angulos metélicos y colocar
topes de puesta segun corresponda.

v" Otras actividades de mantenimiento en los muros.
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Mantenimiento de Pisos y Rampas de Acceso

e Reparaciones de pisos con reemplazo de material segin tipo de acabados (que
pueden incluir el suministro y reemplazo de ceramicos, porcelanato antideslizante o
mantas de piso vinil o similar en rollos e instalacion de zdcalos 'sanitarios) y reparar,
veredas, patios canaletas de aguas de lluvia y/o construir veredas de proteccion de
la edificacién’ (a fin de proteger la cimentacion), reparaciones y/o reemplazo de
rampas de acceso, reparacion o reemplazo de barandas metélicas segun las norma
vigente.

e Teneren cuenta las pendientes y sumideros para la evacuacion de aguas pluviales.

e Tener en cuenta el RNE — Norma A.120, accesibilidad para personas con
discapacidad.

» Ofras actividades de mantenimiento de pisos y rampas de acceso.

Mantenimiento de Puertas y Ventanas

* Mantenimiento de las puertas segin el tipo de material (madera, fierro y aluminio),
marcos de soporte, hoja batiente de madera, chapas, jaladores, cerradura, bisagras,
cerrojo, vidrios, accesorios de fijacion, instalacion de brazos check, topes de puerta,
protectores de puerta (acero inoxidable).

e Mantenimiento de las ventanas segun el tipo de material (madera, fierro y aluminio),
marcos de soporte, hoja (batiente), manijas, accesorios de fijacién. Reposicion de
vidrios por cristales templados o de ser el caso colocacion de laminas de seguridad
transparentes y en donde corresponda laminas de seguridad del tipo pavonados.

e Pintado de marcos y hojas (madera o metalicos) o de ser el caso reemplazados por
marcos de aluminio para aplicaciones comunes o para aislamiento del frio o del ruido
(cristal doble con vacio intermedio).

e Ofras actividades de mantenimiento de puertas y ventanas.

Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas (Sistema Eléctrico)

* Mantenimiento y/o reemplazo de artefactos o equipos de iluminacion.

* Mantenimiento y/o reemplazo de cables y accesorios considerando cables de
acometida, alimentadores, para de tomacorrientes e iluminacion y/o reemplazo o
colocacion de Interruptores Diferenciales Superinmunizados.

* Mantenimiento y/o reemplazo de tomacorrientes tipo shuko, cargas especiales e
interruptores. ‘

* Mantenimiento y/o reemplazo de tableros de distribucion, proteccion y control, por
otros del tipo IP y que cuentan con todos los tipos de proteccidn.

e Mantenimiento y/o implementacién de sistemas de puesta a tierra (cemento
conductivo) y del sistema de pararrayos (de corresponder).

* Mantenimiento de sistema de energia de emergencia, incluye el mantenimiento del
sistema de media tensién, del (grupo electrogeno o generador eléctrico), tablero de
transferencia, etc.

e Mantenimiento y/o reemplazo de lamparas de emergencia (se incluye el cableado
eléctrico).

e Senalizacion de tableros eléctricos, identificacion de tableros eléctricos,
identificacion de tableros de control, etc.

* Mantenimiento, reemplazo o instalacién en las areas de criticas de; Sistema de
Corriente Estabilizada Ininterrumpida y/o Transformador de Aislamiento.

e Mantenimiento del sistema en media tension, sub estaciones eléctricas, tablero de
transferencia, banco de condensadores, etc.

* Mantenimiento del grupo electrégeno o generador de energia eléctrica.’

» Otras actividades de mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas.
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Mantenimiento de Instalaciones Sanitarias

» Reparaciones que pueden incluir el reemplazo de aparatos sanitarios (inodoros,
lavatorios, lavaderos, urinarios, etc.).

¢ Reparaciones que pueden incluir el reemplazo tuberfas de agua y desagile, de
griferfas del tipo hospitalarias, valvulas fluxometricas, accesorios de ducha, etc. En
caso el Establecimiento de Salud sea declarado Monumento Historico, éste debera
realizar un mantenimiento que cumpla con todos los parametros que el Ministerio de
Cultura establezca de acuerdo a su competencia.

+ . Reparaciones que pueden incluir el reemplazo de tuberias y valvulas del tipo
compuerta por tipo bola, empaquetaduras trampas, tubo de abastos, bajadas,
rejillas, sumideros, etc.

» Reparaciones que pueden incluir el reemplazo de accesorios samtarlos agua (agua
dura, agua blanda, agua caliente, retorno de agua caliente) y desagtie, venteo de
desaglie. '

« Mantenimiento, retiro, suministro e instalacién de termas eléctricas, termas solares,
etc.

¢ Suministro, instalacion o mantenimiento del sistema de evacuaciéon pluvial (se
incluye la trampa de solidos).

« Reparaciones o Mantenimiento del sistema de suministro de agua potable segtin sea el
caso (Bomba-Tanque Elevado - Cisterna, Sistema de presién variables), Incluye el
mantenimiento, limpieza y desinfeccién de cisternas de agua y tanques elevados.

o Dotacién de un sistema de cloracién (bomba dosificadora + tanque de
almacenamiento + medidor de cloro analégico, etc.).

e Mantenimiento o reemplazo de pozos sépticos.

¢ Otras actividades de mantenimiento de las instalaciones sanitarias.

Mantenimiento de Instalaciones Electromecanicas

» Reparacién y/o mantenimiento de equipos de aire acondicionado, climatizacion y/o
ventilacién de las areas criticas.

o Suministro de filtros de aire para los equipos de las areas criticas (Pre filtro, filtro de
bolsa, Filtro HEPA, etc.).

¢ Mantenimiento o reemplazo de ductos metalicos, aislamiento térmico, tuberias de
gas, rejillas (inyeccién - extraccion)

¢ Reparacién y/o mantenimiento de tuberias (se mcluye accesorios) de; oxigeno
medicinal, vacio clinico, aire comprimido medicinal, aire comprimido dental, aire
comprimido industrial, gas natural, gas GLP, Diesel DB5, redes de vapor, redes de
condensado, otros.

¢ Mantenimiento del sistema de generacién de vapor y de agua caliente (calderas de
vapor, calentadores de agua, etc.), incluye la dotacién de productos quimicos
(sulfitos y fosfatos).

o Mantenimiento del sistema de tratamiento de agua (ablandadores de agua), incluye
la dotacién y cambio de resina catidnica.

« Otras actividades de mantenimiento de las instalaciones electromecanicas.

Mantenimiento de Sistemas de Comunicaciones

¢ Mantenimiento, reemplazo o instalacion de salidas y conexiones de voz, data, video,
conexion a internet (incluye las canalizaciones, cableado, aplicativos, conectores,
accesorios y componentes operativos).

« Mantenimiento, reemplazo o instalacién de salidas coaxial y accesorios para TV-
Cable y CCTV - Seguridad, incluye las canalizaciones, DVR, aplicativos, cableado,
conectores, accesorios y componentes operativos).
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e Mantenimiento, reemplazo o instalacion de salidas para telefonia y central telefonica

~ (incluye anexos, regletas, canalizaciones, cableado, conectores, accesorios y
componentes operativos).

= Mantenimiento, reemplazo o instalacién de Sistema de Radio receptor VHF/HF
(incluye la red troncal, antena, las canalizaciones, cableado, conectores, accesorios
y componentes operativos).

» Mantenimiento, reemplazo o instalacién de sistema de sonido y perifoneo (incluye
las canalizaciones, cableado, conectores, accesorios y componentes operativos).

» En donde corresponda se prevera la utilizacion de UPS o un sistema interrumpido
de energia eléctrica.

» Otras actividades de mantenimiento de las instalaciones en comunicaciones.

Mantenimiento del Sistema de Seguridad

e Mantenimiento, reemplazo de accesorios de Panel Central de Alarma contra
incendio (estrobos, estacién manual, sensores, detectores de humo, etc.).

e Mantenimiento, reemplazo, recarga o instalacion de extintores (segln el tipo de
aplicacién). _

e Instalacion de senalética (adhesiva, acrilica o led) de peligro, rutas de evacuacion,
mapas de ubicacion, sefialéticas restrictivas y de ubicacion, ubicacion de circulos de
seguridad, etc.

Mantenimiento, reemplazo de accesorios de sistema de deteccion contra incendio.
Mantenimiento, reemplazo o instalacion de barandas, cintas antideslizantes o cintas
reflectivas en escaleras.

e Otfras actividades de sistema de seguridad.

Mantenimiento de Equipos Biomédicos y Electromecanicos

¢ Mantenimiento, reparacion de equipos biomédicos y electromecanicos: Se deben de
considerar los equipos hospitalarios, afectados por el evento adverso y deberan
priorizarse los equipos de areas y servicios criticos o que estos den soporte a la
funcionabilidad del establecimiento de salud.

e Se debe evaluar el equipamiento hospitalario afectado por la lluvia, si se requiere de
un mantenimiento correctivo para recuperar su operatividad, para ello se debe
considerar:

o Dotacién de baterias de respaldo de los equipos biomédicos que lo requieran.

o El mantenimiento correctivo del equipamiento hospitalario segtin corresponda.

o El mantenimiento correctivo se considerara a todo costo, es decir mano de obra,
repuestos y traslado de ser necesario.

o En donde corresponda la reparacién del equipo incluira la calibracién del equipo
hospitalario.

o Sidurante la ejecucién del mantenimiento no se lograra la recuperacion operativa
del equipo hospitalario, se debera considerar la reposicion del mismo.

» Para el caso que el Establecimiento de Salud cuente con personal de mantenimiento
calificado, asi como las herramientas e implementos de seguridad que resulten
necesarios para realizar debidamente los trabajos de mantenimiento, podra
considerar la adquisicion de repuestos, accesorios y materiales, etc. Para el
mantéenimiento de la infraestructura y equipamiento existente del establecimiento, el
cual estara bajo la responsabilidad del establecimiento de salud.

NO ES MANTENIMIENTO

No se considera como actividades de mantenimiento de infraestructura las siguientes:
e Construccion y edificacién de areas nuevas.

» Reforzamiento estructural en los establecimientos de Salud.
e Ampliaciones, mejoramiento o rehabilitacién de las areas existentes.
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* Adquisicién de equipamiento hospitalario.
* No comprende; Obras o reconstrucciones, las cuales se enmarcan en el Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones — Invierte.pe.

7. FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Las actividades de mantenimiento de establecimientos de salud serén financiadas con:

» Los recursos de cada unidad ejecutoras han programado en su presupuesto.

« Las transferencias que realice el Ministerio de Salud en el marco de los de Planes
Multianuales de Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento en los
Establecimientos de Salud.

» Transferencias por declaratoria de emergencia.

8. EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

« La ejecucién del mantenimiento en infraestructura debera estar de acuerdo con lo
establecido en los Términos de Referencia Aprobados.

¢ Los Terminos de Referencia para la contratacién de servicios de mantenimiento
deberan ser elaborados, conforme a la normativa vigente.

9. ASISTENCIA TECNICA

La Direccion de Equipamiento y Mantenimiento de la Direccién General de Operaciones
en Salud brindaré la asistencia técnica a través de su plataforma de tele gestién y de
visitas técnicas a las regiones de acuerdo al requerimiento de las regiones.



REGION: APURIMAC: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRECARIOS, UBICADOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO ANTE LLUVIAS

con crairo | provincia | MAT-CONST. | MAT.CONST. | MAT.CONST. | DRENAJEDE | NIV.PRIO.
NRMBREDEEESS CATEGORIA | (RISTH TECHO. PARED PISO AGUAS LLUVIAS
AAMINA [ADRILLO -
HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA -2 asancay | asancay | © ;\ERN:T - CEENTO CEMENTO | SICUENTA | MuyAlto
CALAMINA O
PUESTO DE SALUD LLANACCOLLPA 1| HusquiRca | anTasamsa | T NRT |ADOBEOTAPIAL|  MADERA | NOCUENTA | Muyato
CALAMINA O
PUESTO DE SALUD MUTKANI L | HUAQUIRCA | ANTABAMBA | ~ o |ADOBEOTAPIAL|  MADERA | NOCUENTA | MuyAlta
_ CALAMINA O -
PUESTO DE SALUD HUACULLO 1 oRopesa | aTasamBa | © "R |ADOBEOTAPIAL|  MADERA | NOCUENTA | MuyAlto
LOSA TADRILLO -
p T < | T/ Muy Alt
UESTO DE SALUD MATARA 1 | HUAQUIRCA | AnTaBamEA | B L VINILICO SI CUENTA uy Alto
PUESTO DE SALUD HUAQUIRCA 2 | HUAQUIRCA | ANTABAMBA CAEL:;'N“:_';‘ 9 "CAE?\:;;LSO' VINIUCO | NOCUENTA | MuyAlo
- CALAMINA O
PUESTO DE SALUD SONCCOCCOCHA -1 oropesa | antagamaa | RS laDosEoTARIALl  TIERRA NOCUENTA | MuyAlto
_ CALAMINA O
PUESTO DE SALUD YUMIRI -1 OROPESA ANTABAMBA ETERNIT ADOBE O TAPIAL CEMENTO NO CUENTA Muy Alto
PUESTO DE SALUD VIRUNDO 12 VIRUNDO GRAU CA;:E“;'::TA g L:E?\:éﬂfo' CEMENTO | NOCUENTA | MuyAlto
. CALAMINA O
PUESTO DE SALUD TURPAY 1 TURPAY GRAU creny | |ADOBEOTAPIAL|  CEMENTO | NOCUENTA | MuyAlto
MINA | -
PUESTO DE SALUD KILCATA 1 OROPESA | ANTABAMBA CA;TAER;\:T s 'E“‘E[;;{E;IL?D MACHIMBRADO | NOCUENTA | MuyAlto
CALAMINA O
CENTRO DE SALUD TOTORA OROPESA 3 OROPESA | ANTABAMSBA |~ ' 1~ |ADOBEQTAPIAL| MAYOLICA | NOCUENTA | MuyAlo
LOSA TADRILLO -
PUESTO DE SALUD ATUMPATA 1 ABANCAY | ABANCAY
c BANC augerans | cEmENTO CEMENTO | SICUENTA | MuyAlo
LOSA LADRILLO -
CENTRO DE SALUD VILLAGLORIA - ABAN
3 sancay | amancay | 0 | SRS CEMENTO | SICUENTA | MuyAlo
L0SA LADRILLO -
PUESTO DE SALUD MARCAHUASI - ABANCAY J
1 BANCA ABANCAY | R | cemente CEMENTO | NOCUENTA | MuyAlo
PUESTO DE SALUD TABLADA ALTA 12 ABANCAY | ABANCAY | NOINDICA L&mtfo' MAYOLICA | NOCUENTA | MuyAlto
L0sA TADRILLO -
PUESTO DE SALUD PATIBAMBA BAJA ;
[-2 ABANCAY ABANCAY ALGERADA CEMENTO MAYOLICA SICUENTA Muy Alta
LOSA LADRILLO -
PUESTO DE SALUD SAN MARTIN 1 ABANCAY
BANCA agaNCAY | | et CEMENTO | NOCUENTA | MuyAlo
PUESTO DE SALUD HUAYLLABAMBA 1 ABAN CALAINALG
: cAY | ABANCAY creRN NO INDICA VINILICO | NOCUENTA | Muyalo
LOSA LADRILLO -
CENTRO DE SALUD METROPOLITANG -3 ABANCAY | ABANCAY ! -
c auGeraos | CEMENTD CEMENTO | SICUENTA | MuyAlto
PUESTO DE SALUD TAQUEBAMBA CALAMINA G
a 8 k2 TINTAY | AYMARAES |~ " |ADOBEOTAPIAL| CEMENTO | SICUENTA | MuyAfto
L0SA TADRILLO -
CENTRO DE SALUD BELLAVISTA 3 ABANCAY | ABANCAY
BANC e - CEMENTO | SICUENTA | MuyAito
CALAMINA O | LADRILLO -
PUESTO DE SALUD QUISAPATA 2 ABAN
BANCAY ABANCAY ETERNIT CEMENTO VINILICO SI CUENTA Muy Alto
PUESTO DE SALUD KARCATERA EREBMINR G
-1 ABANCAY ABANCAY ETERNIT ADOBE O TAPIAL CEMENTO SI CUENTA Muy Alto
- LOSA TADRILLO -
CENTRO DE SALUD PUEBLQ JOVEN CENTENARIO 4 ABANCAY
E BANC. agancaY | | eemento CEMENTO | SICUENTA | MuyAlto
CALAMINAO | LADRILLO-
PUESTO DE SALUD HUANCARPUQUIO I-1 TINTAY AYMARA E
5 | eremnir CEVENTO CEMENTO | SICUENTA | MuyAtto
CALAMINA
CENTRO DE SALUD TINTAY 13 TINTAY | avmarass | 2T O |laposeOTAPIAL| cEMENTO | SICUENTA | Muyato
CALAMINA O
PUESTO DE SALUD SAN MATEQ 2 TINTAY | AYMARAES |~ 0 |ADOBEOTAPIAL| CEMENTO | SICUENTA | MuyAtto
PUESTO DE SALUD LLANCAMA 1 | PAMPACHIRI | aNDAHUAYLAS| CAAMINAD | LADRILLO -
e s CEMENTO | SICUENTA | MuyAlto
PUESTO DE SALUD CHILLIHUA 1 | PaMPACHI CALAMIRAG | D
CHIRI [ ANDAHUAYLAS ETERNIT CEMENTO CEMENTO NO INDICA Muy Alto
CENTRO DE SALUD PAMPACHIRI 4 | PAMPACHIRI | ANDAHUAYLAg| CALAMINAO | LADRILLO -
L g gk CEMENTO | SICUENTA | MuyAlto







